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Vysledky zkousek
Cislo vzorku 9611 =
Oznaceni vzorku Béstvina €.p. 48
Popis L vodovodni baterie v kuchyni
Matrice vzorku voda pitna
Zacatek odbéru vzorku - datum, &as: 3.6.2020 11:45
Mikrobiologicky a biologicky rozbor
Parametr Jednotka Vysledek Zkus. metoda Limit. Typ
[ : hodnota | limitu
 E. coli_met. membran. filtri KTJ/100 ml 0 SOP-311B 0 NMH
Poéty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 45 _ SOP - 306 200 DH
Koliformni baktérie met. membran. | KTJ/100 ml 0 SOP-311B 0 MH
filtrQh
Poéty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 39 | SOP - 306 40 DH
Chemicky rozbor
Parametr Jednotka Vysledek Zkus. metoda | NM Limit. | Typ | Vyh.
| hodnota | limitu
pH Neuréena 7,4 SOP-10B 02 /65-95 MH |ano
_Konduktivita mS/m 57 SOP-12A 10 % 125 MH | ano
Chlor volny mg/l <0,02 SOP-03 A
Amonné ionty (NH4) mg/l <0,1 SOP -23 05 MH |ano
spektrofotometricky
Dusitany (NO2) mg/l <0,1 SOP - 24 05 | NMH | ano
Dusiénany (NO3) mg/| 13,5 SOP - 26 15 % 50 |[NMH |ano
Barva vody mg/l Pt <5 SOP - 55 20 | MH |ano
| Zakal vody zF (n) 0,99 SOP-09 A 10 % 5 MH | ano
Pach prijatelny | SOP - 05 ano
 Chut pfijatelna | SOP - 05 ano |
Celkovy org. vazany uhlik (TOC mg/l <0,5 SOP-79 5,00 MH | ano
Teplota °C 154 SOP - 01 0.1
Zelezo celk. (Fe) mg/I | 0,049 [SOP-101 [ 10% | 02 | MH |ano
Mangan (Mn) mg/| 0,0011 | SOP -101 10% | 005 | MH | ano
Konec vysledkové Easti protokolu o zkousce
Pouzité metody zkouseni
Misto
Metoda AIN | Identifikace metody provedeni
= zkousky
SOP - 55 A | CSNEN ISO 7887 - metoda C = 2
SOP-311B A | CSNEN ISO 9308-1:2015 2
| SOP - 101 A | CSN EN ISO 11885, manual pristroje ICPE - 9000 2
SOP-12A A | CSNEN 27888 2
SOP-08 A A | Metodika firmy HACH 2
SOP - 23 A | CSN ISO 7150-1, zména Z1 2
Pitter, P.: Hydrochemie, 4. vydani, VSCHT Praha 2009
SOP -24 A | CSN EN 26777 _ 2
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Misto
Metoda AIN Identifikace metody provedeni
zkousky
SOP - 26 A | Horakova, M., Lischke, P., Grunwald, A.: Chemické a fyzikalni 2
- | metody analyzy vod, Praha 1986
'SOP - 05 A | CSNEN 1622, TNV 75 7340 2
SOP-10B A | CSN ISO 10523 + zména Z1 1
SOP - 306 A | CSNEN ISO 6222 B 2
SOP - 01 A | CSN 757342 B
SOP - 79 A | CSNEN 1484 B 2
'SOP-03A A | Aplikaéni listy firmy HACH 1
Vysvétlivky:

A/N  Akreditovana/neakreditovana zkouska
NM  Nejistota mé&feni

KTJ Kolonie tvofici jednotku

NMH Nejvyssi mezni hodnota

MH  Mezni hodnota

DH  Doporuéena hodnota

Hodnoceni je provedeno dle vyhlasky &. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZzadavky na pitnou a
teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znéni.

Hodnoceni zpracoval: Ing. Eva Novotna
Misto provedeni zkousky:

1. Terénni méreni
2. Laboratof Chrudim

Konec protokolu o zkousce




